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Informe situacional de la planta fisIca en ONAPI OP. RECIBIDO

En el presente mforme comunica la situacion actual de la planta ffsica y la Infraestructura en ONAPI OP
despues de la tormenta sucedida el pasado fin de semana durante los dfas viernes 17, sabado 18 y
domingo 19 de novlembre del presente ano, con el propdsito de advertir las necesidades Inmediatas
acciones tomadas y recomendaclones de lugar.

Edificio principal.

Despues de hacer un minucioso levantamiento en el edificio de mayor envergadura de la institucldn, se

lavamanos), los accesonos fueron desinstalados y las tuberfas debldamente selladas para evitar la

TaZTy' " ''f ? ^ desinfectada apropladamente porelequipo de Itmpieza de la institucldn.

En cuanto al area del salon de Pasados Directores se pudo apreciar humedad en la pared que da hacia el

hume'L desaparezca el rastro de
Las demas areas al ser revisadas presentan un estado regular.



Edificio de Patentes de Invenciones.

Este edificio presenta un estado regular en la mayon'a de las areas, sin embargo, se detecto un mi'nimo
de agua en el area de Archivo de Invenciones, la misma entro por una de las ventanas exteriores al
archivo que a su vez se dio paso por debajo de la puerta, las ventanas interiores en el pasado fueron
adecuadamente selladas y esto previno que la cantldad de agua fuese un factor que pusiera en riesgo
los documentos.

Edificio Administrative.

Se identifican filtraciones prominentes en el cubo de ascensor provenientes del area superior, las
mismas causaron danos que deben ser tornados en cuenta de manera inmediata para no interferlr con
el desarrollo de activldades que se llevan a cabo en el edificio. Entre los danos se observan;

El desplome de las fasclas ubicadas a la entrada de cada puerta de ascensor en los niveles 1,2,3 y
4, dichos espaclos fueron delimltados y puestos fuera de circulacldn hasta que se reallcen las'
Instalaciones pertinentes.
Inundacidn en la fosa inferior del ascensor, fue sustrafda el agua medlante bomba sumerglble.
Acceso de agua en el auditorlo Dr. Victor Villegas, se seed debidamente y se abrleron las
ventanas con intencidn de eliminar la humedad.

En el CATI y drea administrativa se detectd humedad y agua, sin embargo, la mIsma no paso el
nivel del peso y por esta razon no representd un riesgo, el equipo de limpleza seed las areas
dejandolas en funcion habitual.
El Consultorio Medico no resulto afectado.
El ascensor fue puesto fuera de funclonamiento como lo Indica el manual de Instrucclones y fue
revisado por el distribuidor de mantenimlento, el mismo ha Indlcado que estardn reallzando
revisiones hasta que puedan presentar un informe callficador de la situacldn.
En el Almacdn se evidencid un acceso de agua medlante uno de los registros eldctricos, los
elementos no resultaron perjudicados debido al levantamiento de los mismos, se recomlenda
Intervenir drea del registro electrico y eliminar el acceso hacia el exterior.



Areas Externas.

Caceta de Generadores Electricos se encuentra en estado regular a! igual que los Generadores
Electncos, los equipos no sufrieron ningun dano y se desempenaron de manera regular a lo largo de los
dias de la tormenta.

El departamento de Planta fisica e Infraestructura, recomienda con caracter de urgencia el
remozamiento de las fascias en el edificio Admlnistrativo, debido a que dichas aberturas en los techos
representan un riesgo directo a los colaboradores, adiclonaimente, afecta la buena estetica y la
presentation de la Institucion con relation a los visitantes externos.

Atentamente,

rtinez



Gabriel Ernesto Cruz Martinez

Gabriel Ernesto Cruz Martinez
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Sent from my iPhone


