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o Sistema VRF ó VRV Unidades Inverter Tipo Manejadora en área de

Servicio al Cliente y Unidades Tipo Casetes en las áreas

adrninistrativas (OIicinas)

. Sistema de Monitoreo, Control y Medida de Energía en Tiempo real por

Circuito, para el Sistema de Aire Acondicionado lncluye: Monitor'

Cableado, Sensores y reporte hacia una Terminal Tipo PC ó Monitor'

o Elaboración de Planos As Built

¡ Garantía mínima de 5 (Cinco) años en los Compresores y Dos (2) años en

Repuestos, Piezas y Servicios para las Unidades'

. Empresa proveedora con un mínimo de 10 (Diez años) de establecida y en

operación en el mercado local, con experiencia en proyectos similares'

En total se estarán adquiriendo unas 45.70 toneladas de A. A de alt.a eficiencia, para el

p.i."i pit" Divididas en 5 Unidades Tipo Manejadoras Inverter VRF ó VRV' 19

Uniáaaes fipo C^etes VRF ó VRV y 4 Unidades Condensadoras'

Ver detalles a continuación:

I - SISTf,'MA I (SERVICIO AL CLIENTE)

ITEM cant' DescriPción

1 5 suministro de unidades evaporadoras de 5.0 Tons, Tipo Manejado¡as trnverte¡,220 volts'

60 HZ, I fase, Maraa -----' Modelo --..- - ' -2 | Surninistro ¿e u¡tiaá condensadora VRF ó VRV DE 16 HP' 220 volts' 60 Hz 3 fase'

Marca -----, Modelo ----
3 I Surnl"i't'o o" *i'¿ii'ándensarlora VRF ó VRv DE 14 IIP' 220 volts' 60 Hz 3 fase'

Marca -----' Modelo ----
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4 5 Suministro de unidades Conholadora de Temperatura (Termoslatos)

5 - Suminist¡o Accesorios y Derivadores de Tuberías (Bmnching Joing)

II - SISTEMA 2 AnrlS NUTNTSTRATTVAS (oficinas)

63Suminist¡odeunidadesEvaporadorasde15,000Btu,Tipocaseteslnverter'4vlas'

220 volts, 60 Hz, I fase' Marca ---:, Modelo ------
7 | Suministro de unidad Evaporadora de 9,500 Btu, Tipo casete lnverter' 4 vías'

220 volts, 60 Hz, I fase, Marca ----, Modelo -----
I 2 Suministro de midades Evaporadoras de 24,000 Btu' Tipo casetes Inverter' 4 vías'

220 \olts, 60 Hz, I fase, Marca ----, Modelo ---------

I I Suministro de unidad Evaporadora de 15,000 Btu, Tipo casete lnverter' 4 vías'

220 volts, 60 Hz, I fase, Ma¡ca ----, Modelo -----
l0 1 Suministro de unidad Evaporadora de 9,500 Btu' Tipo casote Inverter' 4 vias'

220 \olts,60 Hz' 1 fase, Marca *--:, Modelo ------

11 6 Suminist¡o de unidades Evaporadoras de 9,500 Btu' Tipo casetes lnverter' 4 vias'

220 volts, 60 Hz, I fase, Marca ----, Modelo -----
t2 | Suministro de unidad Evaporadora de 9,500 Btu' Tipo casete Inverter' 4 vias'

220 volts, 60 Ítz' 1 fase, Marca ----, Modelo -----

13lSuministrodeunidadEvaporadorade12,000Btu,Tipocasetelnvertel,4vías,

220 volts, 60 Hz, 1 fase, Marca ----, Modelo -----

|4|suminist¡odeunidadEvaporadorade24,000Btu,Tipocasetelnverter,4vias,
220 votts, 60 Hz, I fase, Marca ----, Modelo -----

152SuminisfodeunidadesEvaporadorasdeg,500Btu,Tipocaseteslnveltel'4vias,
220 volts, 60 Hz, 1 fase, Marca ----' Modelo ---------

16 2 Suministro de unidades Condensadoras VRF ó VRV de 14 HP' 220 volts' 60 Hz' 3 fases'
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Marca ----. Modelo -------
17 19 Suminisüo d€ unidades Controladora de Temperatura (Termostatos)

18 - Suministro de Acoesorios y Derivadores de Tuberias (Branching Joing)

19 - Surninist¡o de Mate¡iales de Instalación

20 - Suminisfo de alimentación Eléct¡ica de Potencia y de confol, Desconectivos con Panoles ]

Breakers a Prueba de Intcmp€rie.

2l I Construcción Basa en Concreto y delimitación de espacio Cuarto de Máquinas para

Unidades Condensadoras (Ciene en muros de Block Calado)

22 - Sistema de Monitoreo, Control y Medición de Energfa'

23 I TransPorte Y Grua.

24 - Desmonte Sistema Existent€, Bote de Escombro y Reposición 40 M2 de Plafones (Shenot)

25 - SISTEi'A EXISTENTE A DES!/IONTAR

INCLUYE:unidadesdeM.Existente,ducterlas,tuberias,cablerlaseléctricasdetueza

Y de control

UNIDADES A DESMANTELAR.

7 Unidades de A. A. de 5 toneladas tipo manejadora completas

1 Unidad de A A. de 5 toneladas tipo fanmilcompletas

2 Un¡dades de A A. de 3 toneladas tipo manejadora completas'

I Unidad de A A, de 2 toneladas tipo consola completas'

1 Unidades de A A. de '1.5 toneladas tipo consola completas

1 Unidad de A. A de 1 0 toneladas tipo consola mmpletas'

Desmonte de aprox¡madamente 40 Mts2 de plafón'
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EQUIPOS

piezas

Técnico,

Equipos

TERMINOS DE REFERENCIA:

Certificación ARHI d€ €ficiencia de los Equipos VR-F ó VRV lnverter

Carantía minima de 5 (Cinco) años en compresores, Dos (2) años en

y partes. Repuesta del Suplidor en Piez¿s de Garantía y Servicio

en un plazo máximo de 48 horas. Especificar Decibeles máximos de

interioros ARHL StaT up inoluida en precio de los Equipos

Caracterlsticas €léotricas 208/23013160 Existente in situ'

AISLANTE/TUBERIAS Tipo Armaflex ó similar de los siguientes €spesores

Para tuberia de %" hasta %n, con espesor de %"

Para tubería superior a %", con espesor de 3/a"

Acabado con cem€nto adhesivo y ointa enjuntas transvers¿les

y Longitud¡nales.

Segí¡n buenas prácticas, Aislamiento con vascocellen todo el

reónido de las tuberías tanto de alta como de baja, realización de

vacio 250 micrones más una hora de secado Presurización por 72 Homs

lndividual por cada Equipo

TiDo metalaire. Laminaire ó similar (color blanco), para el área de

ieivicio at Cliánte. característioa de difusión con bajo nivel de Ruido

Rectangular con Chapa Galvanizada Tipo P3

Al 00/.

PVc drenajecon Diámetro acorde a la salida delequ¡po,

con Vascocell de '!/2", hasta 3.50 [''lts.

208/230/1i60, pana unidades interiores (Evaporadores)

208i230i3/60, para unidades Exteriores (Condensadores)

Bases ¿le Concreto y delimitación de Espacio Cuarto de Máqu

Úni¿a¿es Con¿en.a¿o.as (cierr€ do Muros de Blook calado)'

INSTALACIÓN FRIGORIFICA

CONTROLADOR DE
TEMPERATURA

DIFUSIÓN-AIRX
RE.'ILLAS

DUCTf,RfA

VARILLA SOLDADURA

TUBERÍAS COMENSADOS

ALIMENTACIÓN ELEGTRICA

BA¡ICADAS
CO¡IDENSADORXS

aislada
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